
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Байконур 

 

По результатам сбора замечаний и предложений по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения города Байконур от ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур поступили следующие замечания и 

предложения:  

 

При рассмотрении представленного проекта схемы теплоснабжения 

работниками ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур выявлены следующие 

замечания: 

 

 В таблице 2.1 Раздела 2 Книги 1 и в таблице 1.8 Главы 1 Части 1 Книги 2 

указано количество ПТВМ – 50 в количестве 6 шт. 

 В п.б) Части 8 Книги 2. в основу расчета ННЗТ и НЭЗТ взято количество 

суток (nсут ) 45 дней для твердого топлива и 30 дней для жидкого топлива, в 

то время как для тепловых станций сжигающих мазут nсут = 7. 

 В таблице 8.1 Части 8 Книги 2 перспективный годовой расход топлива на 

расчетные периоды не соответствует утвержденным технико-

экономическим показателям ТЭС. 

 В таблице 3.4. Части 2 Книги 2 Температурный график сетевой воды не 

соответствует утвержденному температурному графику на 2023 год для 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

По Книге № 2 выявлены следующие замечания: 

 страница 41, таблица 2.9. – в параметрах работы деаэраторов неверно 

указаны содержание кислорода и углекислоты. Фактические показатели: 

Таблица 2.9 – Параметры работы деаэраторов на ТЭС 
  

  2020 год 2021 год 

№ Кислород, мкг/л, Норма 

20 

Углекислота, мг/л, 

Норма 125 

Кислород, мкг/л, 

Норма 20 

Углекислота, мг/л, 

Норма 125 

ПД-3 11-29 65,88-92,72 8-112 59,78-83,57 

ПД-4 9-25 62,22-80,52 8-160 59,17-148,23 

ПД-5 15-36 84,18-88,45 30-45 64,05-157,99 

ПД-6 11-29 64,05-84,18 13-99 54,9-138,47 

ПД-7 20-23 16,47-85,04 10-81 56,73-117,12 

страница 52 - СанПин 2.1.4.1074-01 заменен на СанПиН 1.2.36-84-21 

 

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: 

− В таблице 1.8 тип котлоагрегатов указан не полностью, согласно паспорту 

БКЗ-50-39Ф-3ед., М-50-2ед., М-50-1-4ед., БКЗ-75-39ГМА-3ед. 

− Работа ТЭС организована следующим образом: 



шесть котлов типа ГМ-50-1 производительностью 50 т/ч каждый, 

согласно паспорту котлоагрегатов М-50 – 2 ед., М-50-1 – 4 ед.  

− В таблице 2.4. темпера тура острого пара, °С 440, согласно паспорту 

435°С. 

 

По книге 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» в  

части 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций» в пункте а) представлена таблица 10.1 – 

показатели по ГУП ПЭО «Байконурэнерго» за 2019 г. и 2020 г. (за 9 м-в), 

данные которой не соответствуют отчетности предприятия. 

В части 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» в таблице 11.1: 

-  в графе «Период» в соответствии с приложением 1 к приказу УЭР 

администрации города Байконур от 14.12.2018 №09 наименование графы 

«Год»; 

- в пунктах 1.1, 2.1 в графе «Документ, в соответствии с которым 

назначен тариф» неправильно указан документ. Тарифы на 2021 год 

утверждены в соответствии с Приложением 1 к приказу УЭР администрации 

города Байконур от 14.12.2020 №06; 

В таблице 11.2 в пункте 1.1: 

- по сроку 01.07.2021 сумма «2410,70 руб./Гкал»  указана неверно, в 

соответствии с «Приложением 1 к приказу УЭР администрации города 

Байконур от 14.12.2020 №06» сумма с 01.07.2021 – 2 422,42 руб./Гкал. 

- в графе «Документ, в соответствии с которым назначен тариф» 

неправильно указаны документы. 

Тарифы на 2019 год утверждены в соответствии с таблицей 1 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2018 

№09.  

Тарифы на 2020 год утверждены в соответствии с таблицей 1 к 

Приложению к приказу УЭР администрации города Байконур от 13.12.2019 

№07.  

Тарифы на 2021 год утверждены в соответствии с  таблицей 1 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2020 

№06. 

В таблице 11.3 в пункте 1 в графе «Документ, в соответствии с которым 

назначен тариф» неправильно указаны документы.  

Тарифы на 2019 год утверждены в соответствии с таблицей 2 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2018 

№09.  



Тарифы на 2020 год утверждены в соответствии с таблицей 2 к 

Приложению к приказу УЭР администрации города Байконур от 13.12.2019 

№07.  

Тарифы на 2021 год утверждены в соответствии с  таблицей 2 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2020 

№06. 

В таблице 11.4 в пункте 1: 

- в графе «Одноставочный, руб./куб.м.» по срокам 01.01.2020, 

01.07.2020, 01.01.2021, 01.07.2021 суммы  указаны неверно. В соответствии с 

таблицей 3 к Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур 

от 14.12.2018 №09 сумма с 01.01.2020 – 1 309,24 руб./куб.м., с 01.07.2020 – 1 

361,61 руб./куб.м., с 01.01.2021 – 1 361,61 руб./куб.м., с 01.07.2021 – 1 416,07 

руб./куб.м. 

- в графе «Документ, в соответствии с которым назначен тариф» 

неправильно указаны документы.  

Тарифы на 2019 год утверждены в соответствии с таблицей 3 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2018 

№09.  

Тарифы на 2020 год утверждены в соответствии с таблицей 3 к 

Приложению к приказу УЭР администрации города Байконур от 13.12.2019 

№07.  

Тарифы на 2021 год утверждены в соответствии с  таблицей 3 к 

Приложению 1 к приказу УЭР администрации города Байконур от 14.12.2020 

№06. 

В пункте б) во втором абзаце изложена общая информация. Но в 

отношении Байконура на территории города только наше предприятие 

является теплоснабжающей организацией (далее - ТСО), затрат на 

приобретение тепловой энергии у других ТСО не осуществляется, 

потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения 

прочих ТСО нет. Соответственно уполномоченным органом, 

осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на 

тепловую энергию не рассматриваются предложения от других ТСО ввиду их 

отсутствия. 

В четвертом абзаце неверно указаны ссылки на таблицы 10.1, 11.1-11.4. 

Описание в пятом абзаце «значительных недостатков» не соответствует 

действительности. 

 В пункте в) представлены таблицы 11.5-11.7 со значениями 

утвержденных тарифов по таблицам 11.1-11.4. Тарифы «плата за подключение 

(технологическое присоединение)» не устанавливались. 



 

Замечания представлены в соответствии с поступившими служебными 

записками от подразделений ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

Ответственное лицо за сбор информации – начальник Производственно-

технической службы Печурина Валентина Петровна, рабочий телефон 5-18-

84.  

 

 

 

Управление городского хозяйства  

администрации города Байконур 


